
2020

Директор Р.І. Вара

Головний інженер проекту С.А. Скорик

Замовник: ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
"Затверджувальна частина"

ТОМ 3

Силове електрообладнання
03.BVI.01-2020-ЕМ

Електричне освітлення
03.BVI.01-2020-ЕО
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Формат A4Копіював:

#

Стадія Аркуш Аркушів
Зм.  ПідписАрк. Дата

Розробив
Перевірив

Харитошина
Вара Б.Б.

№док.Кільк.
Директор Вара Р.І.

РП
Зміст

1

АркушПозначення Найменування

Н. контр. Вара П.Б.

03.BVI.01-2020.З

1

Зміст
Склад проекту

Відомості про учасників проекту

03.BVI.01-2020.З 2

03.BVI.01-2020.СП

03.BVI.01-2020.ВУ

3
4
5

Робочі креслення

ЗМІСТ

Підтвердження ГІП03.BVI.01-2020.ПГ

03.BVI.01-2020 - ЕМ Силове електрообладнання

ГІП Скорик С.А.

03.03.BVI.01-2020 - ЕО Електроосвітлення
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Формат A4Копіював:

#

Стадія Аркуш Аркушів
Зм.  ПідписАрк Дата

Розробив
Перевірив

№док.Кільк.
Директор

РП
Склад проекту

1

Н. контр.

03.BVI.01-2020.СП

1

ПриміткаПозначення Найменування

03.BVI.01-2020-ТК Технологічні комунікації

СКЛАД ПРОЄКТУ

Номер
тому

1

03.BVI.01-2020-ТС Технологічна схема

Вара Б.Б.

Вара Р.І.

Вара П.Б.

03.BVI.01-2020-ТХ Технологія виробництва

2 03.BVI.01-2020-КМ
3.1
3.2
4

03.BVI.01-2020-ЕМ
Електричне освітлення03.BVI.01-2020-ЕО

03.BVI.01-2020-АТХ

Конструкції металеві

5
6

03.BVI.01-2020-К Кошторисна документація

03.BVI.01-2020-ПОБ Проект організації будівництва

Силове електрообладнання

Автоматизація технології виробництва

ГІП Скорик С.А.
Харитошина
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Розробив
Перевірив

№док.Кільк.
Директор

РП

Підтвердження ГІП
1

Н. контр.

03.BVI.01-2020.ПГ

1

Головний інженер проекту С.А. Скорик

Вара Б.Б.

Вара Р.І.

Вара П.Б.

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і
стандартів.

Технологічні рішення, що прийняті у робочому проекті,
передбачають екологічну, санітарно-гігієнічну,  вибухо- і
пожежобезпеку та забезпечують безпечну для життя і
здоров'я людей експлуатації об'єкта поточного ремонту
при дотриманні передбачених робочим проєктом заходів та
дотриманні правил експлуатації, затверджених у
встановленому порядку.

ГІП Скорик С.А.

SHEET_NUMBER

Харитошина
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Розробив
Перевірив

№док.Кільк.
Директор

РПВідомості про
учасників проекту

1

Технологія
виробництва

ПідписРозділ проєкту Посада

Н. контр.

1

Ініціали, прізвище

Вара Б.Б.

Вара Р.І.

Вара П.Б.

Конструкції
металеві

Силове
електрообладнання

Електричне
освітлення

Автоматизація
технології

виробництва

Кошторисна
документація

Проєкт організації
будівництва

Керівник відділу АСУ ТП Б.Б. Вара

Б.Б. ВараКерівник відділу АСУ ТП

ГІП Скорик С.А.

03.BVI.01-2020.ВУ

Інженер-проектувальник Н.Ю. Харитошина

Харитошина
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103.BVI.01-2020-EM.1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.1

Аркуш Найменування Примiтки

Принципова схема живильної мережі2 ... 5

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Силовими споживачами електроенергії є технологічне обладнання.

Розподільна мережа передбачена на напругу 380В 50Гц.

Загальна кількість встановлених електроприймачів - 31 шт.

Загальна розрахункова потужність електроприймачів - 41,2 кВт.

Робочі креслення основного комплекту марки ЕМ виконані відповідно до чинних будівельних норм і

правил та передбачають технічні рішення, що забезпечують безпеку при дотриманні встановлених

правил безпеки експлуатації електроустановок.

Загальні дані1
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Дані живильної мережі
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А, розчіплювач або
плавка вставка , А
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розрахунковий струм,
А,  установлена
потужність , кВт

А
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ї, 
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Позначення, тип, Іном.,
А, розчіплювач або
плавка вставка , А

Номер кабелю за кабельним
журналом

П
ус

ко
ви

й
ап

ар
ат

Тип, Іном., А,
розчіплювач

автомата,  вставка,
А, нагрівальний

елемент теплового
реле, вставка, А

Номер кабелю за кабельним
журналом

Е
ле

кт
ро

пр
ий

м
ач

Умовне позначення
за планом

Номер за планом

Тип

Руст., кВт
Ррозр., кВт

Іном.

Іп
Струм,

А

Найменування
механізму за планом

Номер за
технологічним планом

80-100A
NZMB1-A100

-SF0

C-ET1-PW

M
3~

-M1

C-M1-PW

-SY1

M1

7.5

15.2

22.8

Шнек #1

M-M2

C-M2-PW

-SY2

4A
C

FAZ-C4/2
-SF2

4A
FWC-4A10F

CHM2DU
-F2

M2

-SCR1

Вiброживильник
#2

-VP2

M-M3

C-M3-PW

-SY3

4A
C

FAZ-C4/2
-SF3

4A
FWC-4A10F

CHM2DU
-F3

M3

Вiброживильник
#3

-VP3

M-M4

C-M4-PW

-SY4

4A
C

FAZ-C4/2
-SF4

4A
FWC-4A10F

CHM2DU
-F4

M4

Вiброживильник
#4

-VP4

M-M5

C-M5-PW

-SY5

4A
C

FAZ-C4/2
-SF5

4A
FWC-4A10F

CHM2DU
-F5

M5

Вiброживильник
#5

-VP5

M-M6

C-M6-PW

-SY6

4A
C

FAZ-C4/2
-SF6

4A
FWC-4A10F

CHM2DU
-F6

M6

Вiброживильник
#6

-VP6

M-M7

C-M7-PW

-SY7

4A
C

FAZ-C4/2
-SF7

3A
FWC-3A10F

CHM2DU
-F7

M7

Вiброживильник
#7

-VP7

S-S1

C-S1-PW

-SY8

4A
C

FAZ-C4/2
-SF8

3A
FWC-3A10F

CHM2DU
-F8

S1

Дозатор #4

-BT4

вiд розподiльного
щита РП5

16A
B

FAZ-B16/3
-SF1

40A
FWP-40A14F

CH143DU
-F1

380/220В

MVD 50-4

4.0

MVD 50-4

4.0

MVD 50-4

4.0

MVD 50-4

4.0

MVD 50-4

4.0

KF 12

2.2

KF 12

2.2

Ррозр. =41,2кВт

Iроср. =59,6А

03.BVI.01-2020-EM.1 2
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Лист

Дані живильної мережі
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А, розчіплювач або
плавка вставка , А

Ш
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(шинопровід),

розрахунковий струм,
А,  установлена
потужність , кВт

А
па

ра
т

лі
ні

ї, 
щ

о
ві

дх
од

ит
ь
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А, розчіплювач або
плавка вставка , А

Номер кабелю за кабельним
журналом

П
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й
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Тип, Іном., А,
розчіплювач

автомата,  вставка,
А, нагрівальний

елемент теплового
реле, вставка, А

Номер кабелю за кабельним
журналом

Е
ле

кт
ро

пр
ий

м
ач

Умовне позначення
за планом

Номер за планом

Тип

Руст., кВт
Ррозр., кВт

Іном.

Іп
Струм,

А

Найменування
механізму за планом

Номер за
технологічним планом

M-M8

C-M8-PW

-SY9

M8

S-S2

C-S2-PW

-SY10

4A
C

FAZ-C4/2
-SF10

3A
FWC-3A10F

CHM2DU
-F10

S2

M-M9

C-M9-PW

M9

M-M10

C-M10-PW

M10

M-M11

C-M11-PW

M11

M-M12

C-M12-PW

M12

M-M13

C-M13-PW

M13

M-M24

C-M24-PW

M24

Вiброживильник
#8

-VP8

4A
C

FAZ-C4/2
-SF9

3A
FWC-3A10F

CHM2DU
-F9

Дозатор #5

-BT5

6...10A
GV2P14

-QF1

9A
LC1D09BD

-KM1

4.0

8.5

Шнек #2

-SCR2

1,6...2,5A
GV2P07

-QF2

9A
LC1D09BD

-KM2

1,6...2,5A
GV2P07

-QF3

9A
LC1D09BD

-KM3

1,6...2,5A
GV2P07

-QF4

9A
LC1D09BD

-KM4

1,6...2,5A
GV2P07

-QF5

9A
LC1D09BD

-KM5

0,16...0,25
GV2P02

-QF6

9A
LC1D09BD

-KM6

Вiбратор

-VM1

MVE 700/3

електричний
Вiбратор

-VM2

MVE 700/3

електричний
Вiбратор

-VM3

MVE 700/3

електричний
Вiбратор

-VM4

MVE 700/3

електричний
Вiбратор

-VM5

MVE MICRO 21

електричний

0.66

1.25

0.66

1.25

0.66

1.25

0.66

1.25

0.04

0.12

380/220В

KF 12

2.2

KF 12

2.2

03.BVI.01-2020-EM.1 3
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ий

м
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Умовне позначення
за планом

Номер за планом

Тип

Руст., кВт
Ррозр., кВт

Іном.
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Струм,

А

Найменування
механізму за планом

Номер за
технологічним планом
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Лист

Дані живильної мережі

Позначення, тип, Іном.,
А, розчіплювач або
плавка вставка , А

Ш
ин
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ві
д,
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зп

од
іл

ьн
ий

пр
ис

тр
ій

Тип, напруга, переріз
(шинопровід),

розрахунковий струм,
А,  установлена
потужність , кВт

А
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ра
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лі
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ї, 
щ

о
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дх
од
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ь

Позначення, тип, Іном.,
А, розчіплювач або
плавка вставка , А

Номер кабелю за кабельним
журналом

П
ус

ко
ви

й
ап

ар
ат

Тип, Іном., А,
розчіплювач

автомата,  вставка,
А, нагрівальний

елемент теплового
реле, вставка, А

Номер кабелю за кабельним
журналом

Е
ле

кт
ро

пр
ий

м
ач

Умовне позначення
за планом

Номер за планом

Тип

Руст., кВт
Ррозр., кВт

Іном.

Іп
Струм,

А

Найменування
механізму за планом

Номер за
технологічним планом

M-M26

C-M26-PW

M-M22

C-M22-PW

M22

0,16...0,25
GV2P02
-QF16

9A
LC1D09BD

-KM16

1,6...2,5A
GV2P07
-QF17

9A
LC1D09BD

-KM17

Вiбратор

-VM16

MVE 700/3

електричний

MVE MICRO 21

M26

0.04

0.12

Вiбратор

-VM15

електричний

0.66

1.25

M-M23

C-M23-PW

M23

1,6...2,5A
GV2P07
-QF18

9A
LC1D09BD

-KM18

Вiбратор

-VM17

MVE 700/3

електричний

0.66

1.25

ЩУ(dL)-01

Щит
управлiння

pneumatic_BOX#1

Щит
пневматичний

380/220В

C-SC1-PW

20A
C

FAZ-C20/1
-SF20

C-PSC1-PW

16A
C

FAZ-C16/1
-SF30

ШО

Щит
освiтлення

C-LGH1-PW

10A
C

FAZ-C10/1
-SF40

03.BVI.01-2020-EM.1 5
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103.BVI.01-2020-EM.2

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.2

Аркуш Найменування Примiтки

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Схема принципова електрична керування шнеком #1 [-SCR1]2

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #2
 [-VP2]

3

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #3
 [-VP3]

4

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #4
[-VP4]

5

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #5
[-VP5]

6

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #6
[-VP6]

7

Схема принципова електрична керування вiброживильником  #7
[-VP7]

8

Схема принципова електрична керування вiброживильником
дозатора #4  [-BT4]

9

10 Схема принципова електрична керування вiброживильником  #8
[-VP8]

Схема принципова електрична керування вiброживильником
дозатора #5  [-BT5]

11

Схема принципова електрична керування шнеком #2 [-SCR2]12

Схема принципова електрична керування вiбраторами електричними
[-VM1]  ... [-VM4]

13

Схема принципова електрична керування вiбраторами електричними
[-VM5]  ... [-VM8]

14

Схема принципова електрична керування вiбраторами електричними
[-VM9]  ... [-VM12]

15

Схема принципова електрична керування вiбраторами електричними
[-VM13]  ... [-VM16]

16

Схема принципова електрична керування вiбраторами електричними
[-VM17]

17

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

SFx - автоматичний вимикач
QFx - автомат захисту двигуна
Fx - запобіжник для силових ланцюгів
FUx - запобіжник для ланцюгів керування SYx - частотний
перетворювач, тиристорний перетворювач
Mx, Sx - електродвигун, електромагніт
KLx - проміжне реле
Кх - інтерфейсне реле
SAx - багатопозиційний перимикач
SBx - кнопка
HLx - світлосигнальний пристрій

х - позиційний номер згідно принципової схеми)
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M
3~-SCR1

Шнек #1

7.5кВт
-M1

0.5A
-FU11

2

-KL2

24VDC

A1 A2

21

-SB3

Ввiд 380 VAC

Уп
ра

вл
iн
ня
 

Прямий пуск

Реверс

до ПЛК

-
 2

4 
VD

C

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

-KL1

24VDC

A1 A2

relay1

COM

A IN

A IN

+10V

A OUT

D IN

+24V

PEL3L2L1

PEWVU030201

60

55

53

50

42

18

12

D IN19

-SY1
7.5KW
15.2A

-KL1

11
14

-KL2

11
14

03.BVI.01-2020-EM.2

2
1

16A
-SF1

4
3

6
5

-F1
FWP-40A14F

40A

1
2

3
4

5
6

-KL3

24VDC

A2 A1

Оберти двигуна

Ко
нт

ро
ль

Оберти двигуна

Ре
гу
лю

ва
нн

я

Режим "Робота" 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

-KL3
21 24 21

GN-HL1

43
Auto

Manual
Off

Auto
-SA1

43

Off

43
Manual

КП#1

-K1

24VDC

A1 A2

21
BU-HL2

-K2

24VDC

A1 A2

-K3

24VDC

A1 A2

43

-K6

24VDC

A1 A2

21
RD-HL3

43
START

-SB1 -K4

24VDC

A1 A2

-K5

24VDC

A1 A243
STOP

-SB2

Ввiд 24 VDC

Уп
ра

вл
iн
ня
 

Прямий пуск

Реверс

Режим "Робота" 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Аварiйний стоп

Режим "Auto" 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

Режим "Off" 

Режим "Manual" 

Режим "Start" 

-KL3
11 14

-K1
11 14

-K2
11 14

Режим "Auto" Режим "Off" 

-K5
11 14

-K6
11 14

Режим "Stop" Аварiйний стоп

-K4
11 14

Режим "Start" 

-K3
11 14

Режим "Manual" 

24+ 24-

24+

24-

L1 L2 L3 PE

PE

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

133

134

135

136

137

138

139

140

141 143

144

142

(див. частину

проекту .АТХ)

AT
X.
3-

6.
2

Режим "Stop" 

AT
X.
3-

6.
2

AT
X.
3-

6.
3

AT
X.
3-

6.
3

AT
X.
3-

6.
4

AT
X.
3-

6.
4

AT
X.
3-

6.
4

AT
X.
3-

6.
4

24+

24+

ATX.3-11.2
ATX.3-11.2

ATX.3-11.2
ATX.3-11.2

ATX.3-14.2

ATX.3-14.3

ATX.3-15.1

ATX.3-15.2

1413
-SF1
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Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#2

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL4
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY2
15A

Вiброживильник #2
-VP2
-M2
4A

2
1

4A
-SF2

4
3

-F2
FWC-4A10F

4A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU2

2
1

2
1

-SB6

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL4
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA2

2
1

BU
-HL5

-K7

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K8

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K9

24VDC

A1
A2

-KL4

21
24

2
1

GN
-HL4

4
3

-SB6

-K10

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL6

-SB4

START

3
4

-SB5

STOP

3
4

-K11

24VDC

A1
A2

-K12

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K7
11 14

Режим "Manual" 

-K9
11 14

Режим "Off" 

-K8
11 14

Режим "Start" 

-K11
11 14

Аварiйний стоп

-K10
11 14

Режим "Stop" 

-K12
11 14

PE L1 L2

24-

24+

24+

150

151

152

153

154

155

156
157

158

159

160

162

163

164 165 166

167

168

169

170 171

172

173

174

175

176

177

178

161

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

6.
5

AT
X.
3-

6.
5

AT
X.
3-

6.
5

AT
X.
3-

6.
5

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

7.
6

AT
X.
3-

7.
6

AT
X.
3-

11
.2

AT
X.
3-

11
.2

AT
X.
3-

15
.3

AT
X.
3-

15
.2

1413
-SF2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат А3
Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист

Ин
в.
 N

°
 п

од
л.

Вз
ам

ен
 и

нв
.

По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

4

Вiброживильник #3
-VP3
-M3
4A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#4

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL5
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY3
15A

2
1

4A
-SF3

4
3

-F3
FWC-4A10F

4A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU3

2
1

2
1

-SB12

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL5
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA4

2
1

BU
-HL11

-K13

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K14

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K15

24VDC

A1
A2

-KL5

21
24

2
1

GN
-HL10

4
3

-SB12

-K16

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL12

-SB10

START

3
4

-SB11

STOP

3
4

-K17

24VDC

A1
A2

-K18

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K13
11 14

Режим "Manual" 

-K15
11 14

Режим "Off" 

-K14
11 14

Режим "Start" 

-K17
11 14

Аварiйний стоп

-K16
11 14

Режим "Stop" 

-K18
11 14

PE L2 L3

24-

24+

24+

190

191

192

193

194

195

196
197

198

199

200

201

202

203

204 205 206

207

208

209

210 211

212

213

214

215

216

217

218

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

7.
3

AT
X.
3-

7.
3

AT
X.
3-

7.
4

AT
X.
3-

7.
4

AT
X.
3-

7.
4

AT
X.
3-

7.
4

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

11
.7

AT
X.
3-

11
.7

AT
X.
3-

15
.4

AT
X.
3-

15
.3

1413
-SF3
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Вiброживильник #4
-VP4
-M4
4A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#5

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL6
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY4
15A

2
1

4A
-SF4

4
3

-F4
FWC-4A10F

4A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU4

2
1

2
1

-SB15

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL6
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA5

2
1

BU
-HL14

-K19

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K20

24VDC

A1
A2

Manual

-K21

24VDC

A1
A2

-KL6

21
24

2
1

GN
-HL13

4
3

-SB15

-K22

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL15

-SB13

START

3
4

-SB14

STOP

3
4

-K23

24VDC

A1
A2

-K24

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K19
11 14

Режим "Manual" 

-K21
11 14

Режим "Off" 

-K20
11 14

Режим "Start" 

-K23
11 14

Аварiйний стоп

-K22
11 14

Режим "Stop" 

-K24
11 14

PE L1 L3

24-

24+

24+

230

231

232

233

234

235

236
237

238

239

240

241

242

243

244 245 246

247

248

249

250 251

252

253

254

255

256

257

258

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

7.
5

AT
X.
3-

8.
5

AT
X.
3-

8.
5

AT
X.
3-

8.
6

AT
X.
3-

8.
6

AT
X.
3-

8.
6

AT
X.
3-

8.
6

AT
X.
3-

11
.7

AT
X.
3-

11
.7

AT
X.
3-

15
.5

AT
X.
3-

15
.4

1413
-SF4
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Вiброживильник #5
-VP5
-M5
4A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#6

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL7
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY5
15A

2
1

4A
-SF5

4
3

-F5
FWC-4A10F

4A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU5

2
1

2
1

-SB18

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL7
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA6

2
1

BU
-HL17

-K25

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K26

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K27

24VDC

A1
A2

-KL7

21
24

2
1

GN
-HL16

4
3

-SB18

-K28

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL18

-SB16

START

3
4

-SB17

STOP

3
4

-K29

24VDC

A1
A2

-K30

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K25
11 14

Режим "Manual" 

-K27
11 14

Режим "Off" 

-K26
11 14

Режим "Start" 

-K29
11 14

Аварiйний стоп

-K28
11 14

Режим "Stop" 

-K30
11 14

PE L1 L2

24-

24+

24+

270

271

272

273

274

275

276
277

278

279

280

281

282

283

284 285 286

287

288

289

290 291

292

293

294

295

296

297

298

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

8.
9

AT
X.
3-

8.
9

AT
X.
3-

8.
1

AT
X.
3-

8.
1

AT
X.
3-

8.
2

AT
X.
3-

8.
2

AT
X.
3-

8.
2

AT
X.
3-

8.
2

AT
X.
3-

12
.4

AT
X.
3-

12
.4

AT
X.
3-

15
.6

AT
X.
3-

15
.5

1413
-SF5
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Формат А3
Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист

Ин
в.
 N

°
 п

од
л.

Вз
ам

ен
 и

нв
.

По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

7

Вiброживильник #6
-VP6
-M6
4A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#7

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL8
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY6
15A

2
1

4A
-SF6

4
3

-F6
FWC-4A10F

4A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU6

2
1

2
1

-SB21

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL8
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA7

2
1

BU
-HL20

-K31

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K32

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K33

24VDC

A1
A2

-KL8

21
24

2
1

GN
-HL19

4
3

-SB21

-K34

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL21

-SB19

START

3
4

-SB20

STOP

3
4

-K35

24VDC

A1
A2

-K36

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K31
11 14

Режим "Manual" 

-K33
11 14

Режим "Off" 

-K32
11 14

Режим "Start" 

-K35
11 14

Аварiйний стоп

-K34
11 14

Режим "Stop" 

-K36
11 14

PE L2 L3

24-

24+

24+

300

301

302

303

304

305

306
307

308

309

310

311

312

313

314 315 316

317

318

319

320 321

322

323

324

325

326

327

328

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

8.
3

AT
X.
3-

8.
3

AT
X.
3-

8.
4

AT
X.
3-

8.
4

AT
X.
3-

8.
4

AT
X.
3-

8.
4

AT
X.
3-

8.
5

AT
X.
3-

8.
5

AT
X.
3-

12
.6

AT
X.
3-

12
.6

AT
X.
3-

15
.7

AT
X.
3-

15
.6

1413
-SF6
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и 

да
т
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Вiброживильник #7
-VP7
-M7
2.2A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#8

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL9
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY7
15A

2
1

4A
-SF7

4
3

-F7
FWC-3A10F

3A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU7

2
1

2
1

-SB24

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL9
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA8

2
1

BU
-HL23

-K37

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K38

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K39

24VDC

A1
A2

-KL9

21
24

2
1

GN
-HL22

4
3

-SB24

-K40

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL24

-SB22

START

3
4

-SB23

STOP

3
4

-K41

24VDC

A1
A2

-K42

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K37
11 14

Режим "Manual" 

-K39
11 14

Режим "Off" 

-K38
11 14

Режим "Start" 

-K41
11 14

Аварiйний стоп

-K40
11 14

Режим "Stop" 

-K42
11 14

PE L1 L3

24-

24+

24+

330

331

332

333

334

335

336
337

338

339

340

341

342

343

344 345 346

347

348

349

350 351

352

353

354

355

356

357

358

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

9.
7

AT
X.
3-

9.
7

AT
X.
3-

9.
8

AT
X.
3-

9.
8

AT
X.
3-

9.
8

AT
X.
3-

9.
8

AT
X.
3-

9.
9

AT
X.
3-

9.
9

AT
X.
3-

13
.2

AT
X.
3-

13
.2

AT
X.
3-

15
.8

AT
X.
3-

15
.7

1413
-SF7
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Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист

Ин
в.
 N

°
 п

од
л.

Вз
ам

ен
 и

нв
.

По
дп
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т
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Дозатор #4
-BT4
-S1
2.2A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#9

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL10
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY8
15A

2
1

4A
-SF8

4
3

-F8
FWC-3A10F

3A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU8

2
1

2
1

-SB27

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL10
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA9

2
1

BU
-HL26

-K43

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K44

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K45

24VDC

A1
A2

-KL10

21
24

2
1

GN
-HL25

4
3

-SB27

-K46

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL27

-SB25

START

3
4

-SB26

STOP

3
4

-K47

24VDC

A1
A2

-K48

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K43
11 14

Режим "Manual" 

-K45
11 14

Режим "Off" 

-K44
11 14

Режим "Start" 

-K47
11 14

Аварiйний стоп

-K46
11 14

Режим "Stop" 

-K48
11 14

PE L2 L3

24-

24+

24+

370

371

372

373

374

375

376
377

378

379

380

381

382

383

384 385 386

387

388

389

390 391

392

393

394

395

396

397

398

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

9.
9

AT
X.
3-

9.
9

AT
X.
3-

9.
1

AT
X.
3-

9.
1

AT
X.
3-

9.
2

AT
X.
3-

9.
2

AT
X.
3-

9.
2

AT
X.
3-

9.
2

AT
X.
3-

13
.2

AT
X.
3-

13
.2

AT
X.
3-

15
.9

AT
X.
3-

15
.8

1413
-SF8
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Вiброживильник #8
-VP8
-M8
2.2A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#10

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL11
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY9
15A

2
1

4A
-SF9

4
3

-F9
FWC-3A10F

3A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU9

2
1

2
1

-SB30

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL11
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA10

2
1

BU
-HL29

-K49

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K50

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K51

24VDC

A1
A2

-KL11

21
24

2
1

GN
-HL28

4
3

-SB30

-K52

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL30

-SB28

START

3
4

-SB29

STOP

3
4

-K53

24VDC

A1
A2

-K54

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K49
11 14

Режим "Manual" 

-K51
11 14

Режим "Off" 

-K50
11 14

Режим "Start" 

-K53
11 14

Аварiйний стоп

-K52
11 14

Режим "Stop" 

-K54
11 14

PE L1 L3

24-

24+

24+

410

411

412

413

414

415

416
417

418

419

420

421

422

423

424 425 426

427

428

429

430 431

432

433

434

435

436

437

438

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

9.
4

AT
X.
3-

9.
4

AT
X.
3-

9.
4

AT
X.
3-

9.
5

AT
X.
3-

9.
5

AT
X.
3-

9.
5

AT
X.
3-

9.
5

AT
X.
3-

10
.5

AT
X.
3-

13
.3

AT
X.
3-

13
.3

AT
X.
3-

15
.2

AT
X.
3-

15
.1

1413
-SF9
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и 
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т
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Дозатор #5
-BT5
-S2
2.2A

Ввiд 380 VAC

- 24 VDC до ПЛК (див. частину проекту .АТХ)

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

КП#11

Частота вiбрацiй

Регулювання Контроль

-KL12
11 14

PE

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L
1

L
2
(N
)

Magnetic vibrator

Status Relay
100

1kOm -R2

0-10VDC
- +

0-20 4-20

0-20mA
- +

4-20mA

release 
deblocade

0 1 ext. int.

-SY10
15A

2
1

4A
-SF10

4
3

-F10
FWC-3A10F

3A

1
2

3
4

Управлiння 

Пуск / Стоп Режим "Робота" 

0.5A
-FU10

2
1

2
1

-SB33

В
вi
д 

24
 V

DC

-KL12
24VDC

A2
A1

4
3

Auto

Ma
nu

al
Of

f
Au

to

-SA11

2
1

BU
-HL32

-K55

24VDC

A1
A2

4
3

Off

-K56

24VDC

A1
A2

4
3

Manual

-K57

24VDC

A1
A2

-KL12

21
24

2
1

GN
-HL31

4
3

-SB33

-K58

24VDC

A1
A2

2
1

RD
-HL33

-SB31

START

3
4

-SB32

STOP

3
4

-K59

24VDC

A1
A2

-K60

24VDC

A1
A2

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
St
op

" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
St
ar
t"
 

Ко
нт

ро
ль

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ав
ар

iй
ни

й 
ст

оп

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
M
an

ua
l"
 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
O
ff
" 

Ко
нт

ро
ль

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Ре
ж
им

 "
A
ut
o"
 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

-K55
11 14

Режим "Manual" 

-K57
11 14

Режим "Off" 

-K56
11 14

Режим "Start" 

-K59
11 14

Аварiйний стоп

-K58
11 14

Режим "Stop" 

-K60
11 14

PE L1 L2

24-

24+

24+

450

451

452

453

454

455

456
457

458

459

460

461

462

463

464 465 466

467

468

469

470 471

472

473

474

475

476

477

478

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

10
.5

AT
X.
3-

10
.6

AT
X.
3-

10
.6

AT
X.
3-

10
.6

AT
X.
3-

10
.6

AT
X.
3-

10
.7

AT
X.
3-

10
.7

AT
X.
3-

10
.8

AT
X.
3-

13
.4

AT
X.
3-

13
.4

AT
X.
3-

15
.3

AT
X.
3-

15
.2

1413
-SF10
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M
3~-SCR2

ШНЕК #2

4.0кВт
-M9

0.5A
-FU111

2

Ввiд 380 VAC

Режим "Робота" Включення/вiдключення
живлення

-QF1

A2A1

24VDC

-KM1

КП#3

21
GN-HL7

5453
-KM1

2
1

-KM1

4
3

6
5

43

-K61

24VDC

A1 A2

21
RD-HL9

43
Auto

Manual
Off

Auto
-SA3

43

Off

43

Manual

-K62

24VDC

A1 A2

-K63

24VDC

A1 A2

-K64

24VDC

A1 A2

21
BU-HL8

1211

-SB9

43

START

-SB7

43

STOP

-SB8

-K65

24VDC

A1 A2

-K66

24VDC

A1 A2

до ПЛК

-
 2

4 
VD

C

Ввiд 24 VDC

Уп
ра

вл
iн
ня
 

Прямий пуск

Режим "Робота" 

Си
гн
ал
iз
ац

iя

Аварiйний стоп

Режим "Auto" 

Ко
нт

ро
ль

Режим "Auto" 

Режим "Off" 

Режим "Manual" 

Режим "Start" 

Режим "Stop" 

(див. частину

проекту .АТХ)

Аварiйний стоп

Ко
нт

ро
ль

1413
-KM1-K62

11 14

Режим "Auto" 

-K63
11 14

Режим "Off" 

-K64
11 14

Режим "Manual" 

-K65
11 14

Режим "Start" 

-K66
11 14

Режим "Stop" 

-K61
11 14

Аварiйний стоп

24+ 24-

24+

L1 L2 L3 PE

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

514

513

1413
-QF1

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

7.
8

AT
X.
3-

7.
8

AT
X.
3-

7.
8

AT
X.
3-

7.
9

AT
X.
3-

7.
9

AT
X.
3-

7.
9

AT
X.
3-

7.
9

AT
X.
3-

7.
1

ATX.3-11.5 ATX.3-11.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат А3
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Лист
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°
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ам

ен
 и
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.

По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

13

M
3~

M10
-VM1

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF2

1,6...2,5A

2
1

-KM2

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM2

24-

14
13

-KM2

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M12
-VM3

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF4

1,6...2,5A

2
1

-KM4

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM4

24-

14
13

-KM4

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M11
-VM2

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF3

1,6...2,5A

2
1

-KM3

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM3

24-

14
13

-KM3

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M13
-VM4

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF5

1,6...2,5A

2
1

-KM5

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM5

24-

14
13

-KM5

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

523

524

525

526

528

530

527

534

535

536

537

539

541

538

545

546

547

548

550

552

549

556

557

558

559

561

563

560

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

7.
1

AT
X.
3-

7.
2

AT
X.
3-

7.
2

AT
X.
3-

7.
2

AT
X.
3-

11
.5

1016

AT
X.
3-

11
.6

1019

AT
X.
3-

11
.6

1020

AT
X.
3-

11
.6

1022
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°
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ь 
и 
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т
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14

M
3~

M24
-VM5

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.04кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF6

0,6...0,25A

2
1

-KM6

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM6

24-

14
13

-KM6

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M15
-VM7

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF8

1,6...2,5A

2
1

-KM8

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM8

24-

14
13

-KM8

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M14
-VM6

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF7

1,6...2,5A

2
1

-KM7

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM7

24-

14
13

-KM7

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M16
-VM8

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 -QF9

1,6...2,5A

2
1

-KM9

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM9

24-

14
13

-KM9

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

570

571

572

573

574

575

576

577

580

581

583

585

592

593

594

595

596

597

598

599

602

603

605

607

578 600

579 601

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

7.
2

AT
X.
3-

8.
8

AT
X.
3-

8.
8

AT
X.
3-

8.
8

AT
X.
3-

11
.7

1024

AT
X.
3-

12
.3

1033

AT
X.
3-

12
.3

1034

AT
X.
3-

12
.3

1035



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист

Ин
в.
 N

°
 п

од
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ам

ен
 и

нв
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По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

15

M
3~

M17
-VM9

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF10

1,6...2,5A

2
1

-KM10

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM10

24-

14
13

-KM10

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M18
-VM11

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF12

1,6...2,5A

2
1

-KM12

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM12

24-

14
13

-KM12

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M25
-VM10

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

0.04

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF11

0,16...0,25

2
1

-KM11

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM11

24-

14
13

-KM11

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M19
-VM12

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF13

1,6...2,5A

2
1

-KM13

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM13

24-

14
13

-KM13

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

24+

614

615

616

617

618

619

620

621

624

625

627

629

636

637

638

639

640

641

642

643

646

647

649

651

622 644

623 645

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

8.
9

AT
X.
3-

8.
9

AT
X.
3-

9.
5

AT
X.
3-

9.
6

AT
X.
3-

12
.4

1036

AT
X.
3-

12
.4

1037

AT
X.
3-

12
.7

AT
X.
3-

12
.8

1042 1043



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Лист

Ин
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°
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од
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ен
 и

нв
.

По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

16

M
3~

M20
-VM13

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF14

1,6...2,5A

2
1

-KM14

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM14

24-

14
13

-KM14

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M26
-VM15

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.04кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF16

0,16...0,25

2
1

-KM16

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM16

24-

14
13

-KM16

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M21
-VM14

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF15

1,6...2,5A

2
1

-KM15

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM15

24-

14
13

-KM15

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

M
3~

M22
-VM16

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF17

1,6...2,5A

2
1

-KM17

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM17

24-

14
13

-KM17

24+

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

24+

658

659

660

661

662

663

664

665

668

669

671

673

680

681

682

683

684

685

686

687

690

691

693

695

689667

666 688

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

9.
6

AT
X.
3-

9.
6

AT
X.
3-

9.
6

AT
X.
3-

9.
4

AT
X.
3-

12
.8

1044

AT
X.
3-

12
.8

1045

AT
X.
3-

13
.1

1062

AT
X.
3-

13
.3

1064
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Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист

Ин
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°
 п
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л.
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ам

ен
 и

нв
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По
дп

ис
ь 
и 

да
т
а

17

M
3~

M23
-VM17

ВIБРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

 0.66кВт

Ре
ж
им

 "
Ро

бо
т
а"
 

-QF18

1,6...2,5A

2
1

-KM18

4
3

6
5

Ввiд 24 VDC

L1 L2 L3 PE

A2
A1

24VDC

-KM18

24-

14
13

-KM18

Ввiд 380 VAC до ПЛК (див. частину

- 24 VDC

проекту .АТХ)
Управлiння 

Прямий пуск

24+

699

700

701

702

704

706

703

03.BVI.01-2020-EM.2

AT
X.
3-

10
.8

AT
X.
3-

13
.5

1066
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Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист
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в.
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°
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 и
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дп
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ь 
и 
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т
а

103.BVI.01-2020-ЕM.3

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.3

Аркуш Найменування Примiтки

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Зовнішній вигляд щитів. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-012

3

4

5

Експлікація. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-01

Зовнішній вигляд щитів. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-02

Експлікація. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-02

1. Щити групового збирання.

2. Щити однодверні, переднього обслуговування. Ступінь захисту ІР55

3. Ввід силових та контрольних кабелів - нижній

4. Виконати пiдключення щита до загальної магістралі заземлення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат А3
Лист N°док.ПодписьКол.уч. ДатаИзм.

Лист
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°
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и 
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т
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2

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ

ЩИТ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ
МАРКА: ЩЕ(dL)-01 

НАПРУГА ЖИЛЕННЯ: 380 VAC

СПОЖИВАНА ПОТУЖНICТЬ: =< 15 kW

IP: 55

1. Ввiд живлення виконати
  кабелем ВВГ 4х35 /A,B,C,PEN/
2. Ввiд живлення в щит - нижнiй
3. Ввiдний пристрiй щита на вiдм.

+1,53м. вiд рiвня полу
4. Виконати пiдключення щита до

загальної магістралі заземлення 03.BVI.01-2020-ЕM.3

МАСШТАБ 1:10

1

2

ДВЕРI ЩИТА

3 4

5

6
7

8

10

9

11
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°
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3

Експлiкацiя на щит ЩЕ(dL)-01 

03.BVI.01-2020-ЕM.3

ПОЗ. ПОЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ КIЛ. ПРИМ.

1

Лiнiйна розподiльна шафа, VX25, IP55 в комплектi:
-базова шафа 2000х800х400, 8804.000 (1шт.);
-бокова стiнка, на гвинтах для VX, 8104.245 (1шт);
-кутовий елемент цоколя з панеллю цоколя, переднiй та
заднiй, 100мм, 8640.003 (2шт);                     -панель
цоколя, бiчна, 100мм, 8640.031 (2шт);
-профiль для введення кабелю, в центрi, 8618.801 (2шт);
-шарнир 180° для VX 8618.330(4шт);

1

RITTAL

2 -SF0
Автоматичний вимикач 100А, 3P, 25кА, дiапазон
уставки 80 ... 100А, NZMB1-A100 1

EATON

3 Однополюсна клемна коробка UDJ, 125A, 569020 4 ERICO

4 -SF1
Автоматичний вимикач, B, 3P, 16A, 15kA,
FAZ-B16/3, 278847 1

EATON

-SF2 ... -SF6
Автоматичний вимикач, C, 2P, 4A, 15kA,
FAZ-C4/2, 278752 5

EATON

Додатковий контакт NO+NC, FAZ-XHIN11, 286054 6 EATON

-SF11
Автоматичний вимикач, C, 1P, 6A, 15kA,  FAZ-С6/1,
278555

1
EATON

5 -F1
Тримач запобiжника, 3P, 14x51, 50A, 690 VAC,
CH143DU

1
EATON

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 40 А,
швидкодiючий, 14мм x 51мм, FWP-40A14F 3

EATON

-F2 ... -F6 Тримач запобiжника, 2P, 10x38, 30A, 690 VAC,
CHM2DU

5
EATON

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 4А, швидкодiючий,
10мм x 38мм, FWC-4A10F

10
EATON

6 -SY1
Перетворювач частоти Micro Drive FC51, 380VAC,
7.5 кВт, 132F0030 1

DANFOSS

7 -SY2 ... -SY6
VIBTRONIC® контролер SC(E)-DN50-2, 0.8 - 15A,
380VAC. Керування: 0-10V, 4-20mA 5

AVITEQ

8 -KL1....-KL8
RIDERSERIES RCI, релейний модуль, з кнопкою
контролю зпрацювання, Imax=8A, 24 VDC, 2CO,
RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB,  8897230000

8
WEIDMÜLLER

9 -HL100
Монолiтна сигнальна лампа, вбудований свiтлодiод,
зелений, IP 54, 230V, XB7EV03MP 1

SCHNEIDER
ELECTRIC

Держак маркування 30х50мм для маркування
18х27мм, ZBZ33 1

SCHNEIDER
ELECTRIC

10
Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм,
A3T 2.5, 2428510000 20

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм, синя,
A3T 2.5 BL, 2428520000 1

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм,
A3T 2.5 FT-FT-PE, 2428530000 5

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, з'єднувальна клема двигуна
двигуна, 2,5мм,   AMC 2.5,  2434340000 1

WEIDMÜLLER

Торцева кришка  AEP 3T 2.5, 2428560000 6 WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, PE, 3-х ярусна, 2,5мм, A3T 2.5PE,
2428550000

1
WEIDMÜLLER

Торцева кришка AEP MC 2.5, 2433820000 1 WEIDMÜLLER

Зажимна скоба KLBUE 4-13.5 FM4, 6 WEIDMÜLLER

Cтопор,  AEB 35 SC/1, 1991920000 21 WEIDMÜLLER

11 Короб перфорований

-80x80 (WxH) 8м

-60x80 (WxH) 5м

DIN-рейка 3м

Тримач DIN-рейки RT 3

HL101 Лампа освiтлення щита 1
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4

ЩИТ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ
МАРКА: ЩЕ(dL)-02 

НАПРУГА ЖИЛЕННЯ: 380 VAC

СПОЖИВАНА ПОТУЖНICТЬ: =< 25 kW

IP: 55

1. Ввiд живлення виконати
  провiдниками 4х16 /A,B,C,N/
2. Живлення вIд ЩЕ(dL)-01
3. РозподIльча шина на вiдм. +0,71м. вiд
рiвня полу

4. Виконати пiдключення щита до
загальної магістралі заземлення 03.BVI.01-2020-ЕM.3

МАСШТАБ 1:10

1

4

ДВЕРI ЩИТА

8

2

3

5

6

10

11

7

9
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5

Експлiкацiя на щит ЩЕ(dL)-02

03.BVI.01-2020-ЕM.3

ПОЗ. ПОЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ КIЛ. ПРИМ.

1

Лiнiйна розподiльна шафа, VX25, IP55 в комплектi:
-базова шафа 2000х800х400, 8804.000 (1шт.);
-бокова стiнка, на гвинтах для VX, 8104.245 (1шт);
-кутовий елемент цоколя з панеллю цоколя, переднiй та
заднiй, 100мм, 8640.003 (2шт);                     -панель
цоколя, бiчна, 100мм, 8640.031 (2шт);
-профiль для введення кабелю, в центрi, 8618.801 (2шт);
-шарнир 180° для VX 8618.330(4шт);

1

RITTAL

2 Однополюсна клемна коробка UDJ, 125A, 569020 4
ERICO

3 -SF7 ... -SF10
Автоматичний вимикач, C, 2P, 4A, 15kA,
FAZ-C4/2, 278752 4

EATON

Додатковий контакт NO+NC, FAZ-XHIN11, 286054 4 EATON

-SF12
Автоматичний вимикач, C, 1P, 10A, 15kA,
FAZ-C10/1, 278557 1

EATON

-SF13
Автоматичний вимикач, C, 1P, 6A, 15kA,
FAZ-C6/1, 278555 1

EATON

-SF20
Автоматичний вимикач, C, 1P, 20A, 15kA,
FAZ-C20/1, 278562 1

EATON

-SF30
Автоматичний вимикач, C, 1P, 16A, 15kA,
FAZ-C16/1, 278561 1

EATON

-SF40
Автоматичний вимикач, C, 1P, 10A, 15kA,
FAZ-C10/1, 278557 1

EATON

4 -F7 ... -F10
Тримач запобiжника, 2P, 10x38, 30A, 690 VAC,
CHM2DU 4

EATON

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 3А, швидкодiючий,
10мм x 38мм, FWC-3A10F 8

EATON

5 -SY7 ... -SY10
VIBTRONIC® контролер SC(E)-DN50-2, 0.8 - 15A,
380VAC. Керування: 0-10V, 4-20mA 4

AVITEQ

6 -QF1

Комбiнований пускач в складi з автоматичним
вимикачем типу GV2P для захисту
електродвигуна, 3-полюсним контактором,
з'єднувальним блоком GV2AF3, дiапазон уставок
теплового захисту 6 ... 10A, напруга керування
24VDC, GV2DP114BD

1

SCHNEIDER
ELECTRIC

Додатковий контакт NO+NО, GV AE20 1 SCHNEIDER
ELECTRIC

-QF2 ... -QF5, -QF7 ...
-QF10, -QF12 ... -QF15,

-QF17, -QF18

Комбiнований пускач в складi з автоматичним
вимикачем типу GV2P для захисту
електродвигуна, 3-полюсним контактором,
з'єднувальним блоком GV2AF3, дiапазон уставок
теплового захисту 1,6 ... 2,5A, напруга керування
24VDC, GV2DP107BD

14

SCHNEIDER
ELECTRIC

-QF6, -QF11, -QF16

Комбiнований пускач в складi з автоматичним
вимикачем типу GV2P для захисту
електродвигуна, 3-полюсним контактором,
з'єднувальним блоком GV2AF3, дiапазон уставок
теплового захисту 0,16 ... 0,25A, напруга
керування 24VDC, GV2DP102BD

3

SCHNEIDER
ELECTRIC

Шина, 3Р, 63А, 4Х45мм, GV2G445 4
SCHNEIDER
ELECTRIC

Клемний блок, GV1G09 4
SCHNEIDER
ELECTRIC

7 -KL9....-KL12
RIDERSERIES RCI, релейний модуль, з кнопкою
контролю зпрацювання, Imax=8A, 24 VDC, 2CO,
RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB,  8897230000

4
WEIDMÜLLER

8 -HL200
Монолiтна сигнальна лампа, вбудований свiтлодiод,
зелений, IP 54, 230V, XB7EV03MP 1

SCHNEIDER
ELECTRIC

Держак маркування 30х50мм для маркування
18х27мм, ZBZ33 1

SCHNEIDER
ELECTRIC

9 X1
Штепсельна розетка електричного шкафа на рейку
TS 35 1

ACKO

10
Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм,
A3T 2.5, 2428510000 27

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм, синя,
A3T 2.5 BL, 2428520000 1

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 3-х ярусна, 2,5мм,
A3T 2.5 FT-FT-PE, 2428530000 4

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, з'єднувальна клема двигуна
двигуна, 2,5мм,   AMC 2.5,  2434340000 18

WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 4мм,   A2C 4,
2051180000

3
WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, прох iдна, 4мм, синя,  A2C 4 BL,
2051210000

3
WEIDMÜLLER

Клема PUSH IN, РЕ, 4мм, A2C 4 РЕ, 2051360000 3 WEIDMÜLLER

Торцева кришка AEP 3T 2.5, 2428560000 6 WEIDMÜLLER

Торцева кришка AEP MC 2.5, 2433820000 9 WEIDMÜLLER

Торцева кришка AEP 2C 4, 2051680000 1 WEIDMÜLLER

Зажимна скоба KLBUE 4-13.5 FM4, 22 WEIDMÜLLER

Cтопор,  AEB 35 SC/1, 1991920000 35 WEIDMÜLLER

11 Короб перфорований

-80x80 (WxH) 6м

-60x80 (WxH) 4м

DIN-рейка 3м

Тримач DIN-рейки RT 3

HL201 Лампа освiтлення щита 1
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103.BVI.01-2020-ЕM.4

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.4

Аркуш Найменування Примiтки

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Схеми монтажні. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-012  ... 6

Схеми монтажні. Щит електротехнічний ЩЕ(dL)-027 ...  14
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203.BVI.01-2020-ЕM.4

ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ

1. Розбиття на монтажнi частини

- монтаж виконати проводом перерiзом 0.5 - якщо не вказано iнше
- кожний клемник фiксуеться стопором з двох сторiн
- кожний клемник замикаеться кришкою

2. Умовнi позначення

1х4

QF100

303
K64/14

С-ET01-CTRL3

FU
1

1
0.0

63
A

8 9 14

8 9 14

30
2

24
-

31
2

позначення компоненту згiдно схеми

позначення на клемнику

колiр клеми

позначення на провiднику
х-ка провода

маркування провода

адреса компонент адреса: клема компонента

принциповоi електричноi

маркування кабелю

позначення зовнiшнiх кабелiв

номер згiдно

номiнал

принциповоi

номер клеми

3. Друге

- кожний провiдник маркуеться з двох сторiн
- кожний кiнець провiдника обжимаеться кабельною гiльзою
- монтаж 3-х та бiльше провiдникiв в одну клему не допускаеться

позначення монтажних частин 
згiдно розбиття

клема стандартна клема з запобiжником

схеми

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ. ЧАСТИНА 3.1

1 клема багатоярусна

Х.Y
Х.Y Х.Y

Х.Y
Х.Y Х.Y

3
09

3
11

3
2
6

Х -номер клеми
Y -номер ярусу

ярус 3
ярус 2
ярус 1

2

43
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303.BVI.01-2020-ЕM.4

SF0

2 4 6

1 3 5

ВВГ 4х35
* з ввiдного кабеля зняти
зовнiшню оболонку вiд входу до
перфорованого коробу i до
ввiдного автомату захисту.
PE провiдник пiдключити до
заземлення щита.

80-100A

1х35

Ввiд живлення, 380 VAC, 50Hz P
E
N

-GND

L1 L2 L3 N
SF1
16A

SF2
4A

SF3
4A

SF4
4A

SF5
4A

SF6
4A

F1
40A

F2
4A

F3
4A

F4
4A

F5
4A

F6
4A

SF11
6A

21

13

14

22

21

13

14

22

1 3 5

2 4 6

1 3

2 4

21

13

14

22

1 3

2 4

21

13

14

22

1 3

2 4

21

13

14

22

1 3

2 4

21

13

14

22

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1

2

1х2.5

S
F
1/
1

L
1

S
F
1/
3

L
2

S
F
1/
5

L
3

L
1/
1

L
1

L
2
/
1

L
2

L
3
/
1

L
3

S
F
2
/
1

S
F
2
/
3

L
1/
2

L
1

L
2
/
2

L
2

S
F
3
/
3

S
F
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1

L
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3

L
2

L
3
/
2

L
3
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F
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1

L
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3

L
1

S
F
4
/
3

L
3
/
3

L
3

S
F
5
/
1

L
1/
4

L
1

L
2
/
4

L
2

S
F
5
/
3

S
F
6
/
1

L
2
/
5

L
2

S
F
6
/
3

L
3
/
4

L
3

1х2.5

1х2.5

13
6

13
9

14
4

15
0

15
3

19
0

19
3

2
3
0

2
3
3

2
7
0

2
7
3

3
00

3
03

14
0

1х2.5

13
7

14
2

S
Y
1/
L
1

S
Y
1/
L
2

S
Y
1/
L
3

S
Y
2
/
L
1

S
Y
2
/
L
2

S
Y
3
/
L
1

S
Y
3
/
L
2
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Y
4
/
L
1
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Y
4
/
L
2
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Y
5
/
L
1

S
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5
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L
2
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L
1

S
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15
1
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19
1
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2
3
1

2
3
4

2
7
1

2
7
4

3
01

3
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S
F
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1

L
1/
5

L
1

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ. ЧАСТИНА 1
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15
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403.BVI.01-2020-ЕM.4

SY1

91

(L1)

92

(L2)

93

(L3)

12 18 42 50 53 6055

01

02

96

(U)

97

(V)

98

(W) PE

19

13
7

14
0

14
2

F
1/
2

F
1/
4

F
1/
6

13
8

14
1

2
4
-

P
E

X
T
2
/
1.
1

7.5kW

1х2.5

PE

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

L1

L2(N)

vibrator
Magnetic

1kOm

4..20
0..20 or

-
+

deblocade

ext/int

4..20mA
0..20mA

relay

PE

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

L1

L2(N)

vibrator
Magnetic
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2
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vibrator
Magnetic

1kOm

4..20
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4..20mA
0..20mA

relay
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1

2

3
4

5

6

7

8
9
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12
13
14
15
16
17
18

L1

L2(N)

vibrator
Magnetic
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4..20
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-
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ext/int

4..20mA
0..20mA

relay

PE

1
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3
4

5

6

7

8
9

10
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12
13
14
15
16
17
18

L1

L2(N)

vibrator
Magnetic

1kOm

4..20
0..20 or

-
+

deblocade

ext/int

4..20mA
0..20mA

relay

SY2 SY3 SY4

SY5 SY6

301
304

F6/2
F6/4

271
274

F5/2
F5/4

231
234

F4/2
F4/4

191
194

F3/2
F3/4

151
154

F2/2
F2/4

KL1

24VDC
21

24

22

A2

11

14

12

A1

21

24

22

A2

11

14

12

A1

21

24

22

A2

11

14

12

A1

21

24

22

A2

11

14

12

A1

KL2

24VDC

KL3

24VDC

KL4

24VDC

KL6

24VDC
21

24

22

A2

11

14

12

A1

21

24

22

A2

11

14

12

A1

21

24

22

A2

11

14

12

A1

KL7

24VDC

KL8

24VDC

21

24

22

A2

11

14

12

A1

KL5

24VDC

X
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2
/
1.
2

X
T
1/
1.
3

X
T
2
/
2
.3

152
155

XT2/3.1
XT2/3.2

PEXT2/3.3 PEXT2/4.3

1х2.5

PEXT2/5.3

1х2.5

PEXT2/6.3

1х2.5

PEXT2/7.3

192
195

XT2/4.1
XT2/4.2 232

235

XT2/5.1
XT2/5.2

1х1.5

272
275

XT2/6.1
XT2/6.2

1х1.5

302
305

XT2/7.1
XT2/7.2

1х1.5

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ. ЧАСТИНА 2
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ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ

1. Розбиття на монтажнi частини

- монтаж виконати проводом перерiзом 0.5 - якщо не вказано iнше
- кожний клемник фiксуеться стопором з двох сторiн
- кожний клемник замикаеться кришкою

2. Умовнi позначення
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маркування провода
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номер згiдно
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3. Друге

- кожний провiдник маркуеться з двох сторiн
- кожний кiнець провiдника обжимаеться кабельною гiльзою
- монтаж 3-х та бiльше провiдникiв в одну клему не допускаеться

позначення монтажних частин 
згiдно розбиття

клема стандартна клема з запобiжником

схеми
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ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.5

Аркуш Найменування Примiтки

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Схеми зовнішніх підключень.2  ... 12

Кабельний журнал13 ...  14
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03.BVI.01-2020-ЕM.5

!

ЩЕ(dL)-01 

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

M1, 7.5кВт

Шнек #1 [-SCR1]

~

C-M1-PW

Електродвигун

Управлiння

13
8

14
1

14
3

PE

XT2

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

3.1
3.2 3.3

4.1
4.2 4.3

5.1
5.2 5.3

3.3 4.3 5.3
3.1 4.1 5.13.2 4.2 5.2

6.1
6.2 6.3

6.3
6.1 6.2

2.1
2.2 2.3

2.1 2.2 2.3

7.1
7.2 7.3

7.3
7.1 7.2

13
8

14
1

14
3

15
2

15
5

19
2

19
5

2
3

2

2
3

5

2
7

2

2
7

5

3
02 3
05

M2, 4A

Вiброживильник #2 [-VP2] 

~

C-M2-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

15
2

15
5

PE

M3, 4A

Вiброживильник #3 [-VP3] 

~

C-M3-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

19
2

19
5

PE

M4, 4A

Вiброживильник #4 [-VP4] 

~

C-M4-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

23
2

23
5

PE

M5, 4A

Вiброживильник #5 [-VP5] 

~

C-M5-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

27
2

27
5

PE
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ЩЕ(dL)-01 
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XT2

7.1
7.2 7.3

7.3
7.1 7.2

3
02 3
05

M6, 4A

Вiброживильник #6 [-VP6] 

~

C-M6-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

30
2

30
5

PE

ЩЕ(dL)-02 
XT2

1.1
1.2

1.3
2.1

2.2
2.3

3.1
3.2

3.3
4.1

4.2
4.3

3
3

2

3
3

5
1.1 2.1 3.1 4.11.2 2.2 3.2 4.21.3 2.3 3.3 4.3

3
7

2

3
7

5

4
12 4
15

4
5

2

4
5

5

M7, 2.2A

Вiброживильник #7 [-VP7] 

~

C-M7-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

33
2

33
5

PE

S1, 2.2A

Дозатор #4 [-BT4] 

~

C-S1-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

37
2

37
5

PE

M8, 2.2A

Вiброживильник #8 [-VP8] 

~

C-M8-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

41
2

41
5

PE

S2, 2.2A

Дозатор #5 [-BT5] 

~

C-S2-PW

Електромагнiтний вiбратор

Управлiння

45
2

45
5

PE
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M9, 4кВт

Шнек #2 [-SCR2] 

~

C-M9-PW

Електродвигун

Управлiння

51
0

51
2

PE

ЩЕ(dL)-02 

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

XT4

5
10

5
12

5
13

5
2

4

5
2

6

5
2

7

5
3

5

5
3

7

5
3

8

5
4

6

5
4

8

5
4

9

5
5

7

5
5

9

5
6

0

2.1
2.2 2.3

3.1
3.2 3.3

4.1
4.2 4.3

5.1
5.2 5.3

2.1 3.1 4.1 5.12.2 3.2 4.2 5.2
2.3 3.3 4.3 5.3

5
7

1

5
7

5

5
7

8

5
9

3

5
9

7

6
00

5
7

3

5
7

7

5
7

9

6.1
6.2 6.3

7.1
7.2 7.3

8.1
8.2 8.3

6.1 7.1 8.16.2 7.2 8.2
6.3 7.3 8.3

51
3

M10, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM1] 

~

C-M10-PW

Електродвигун

Управлiння

52
4

52
6

PE52
7

M11, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM2] 

~

C-M11-PW

Електродвигун

Управлiння

53
5

53
7

PE53
8

M12, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM3] 

~

C-M12-PW

Електродвигун

Управлiння

54
6

54
8

PE54
9

M13, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM4] 

~

C-M13-PW

Електродвигун

Управлiння

55
7

55
9

PE56
0
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03.BVI.01-2020-ЕM.5

!

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

~

C-M24-PW

57
1

57
5

PE

ЩЕ(dL)-02 
XT4

5
7

1

5
7

5

5
7

8

5
9

3

5
9

7

6
00

5
7

3

5
7

7

5
7

9

5
9

5

5
9

9

6
01

6.1
6.2 6.3

7.1
7.2 7.3

8.1
8.2 8.3

9.1
9.2 9.3

6.1 7.1 8.1 9.16.2 7.2 8.2 9.2
6.3 7.3 8.3 9.3

6
15

6
19

6
2

2

10.1
10.2 10.3

10.1 10.2
10.3

57
8

M14, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM6] 

~

C-M14-PW

Електродвигун

Управлiння

59
3

59
7

PE60
0

M15, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM7] 

~

C-M15-PW

Електродвигун

Управлiння

57
3

57
7

PE57
9

M16, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM8] 

~

C-M16-PW

Електродвигун

Управлiння

59
5

59
9

PE60
1

M17, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM9] 

~

C-M17-PW

Електродвигун

Управлiння

61
5

61
9

PE62
2

M24, 0.04кВт

Вiбратор електричний [-VM5] 

Електродвигун

Управлiння
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!

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

~

C-M25-PW

63
7

64
1

PE

ЩЕ(dL)-02 

64
4

M18, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM11] 

~

C-M18-PW

Електродвигун

Управлiння

61
7

62
1

PE62
3

M19, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM12] 

~

C-M19-PW

Електродвигун

Управлiння

63
9

64
3

PE64
5

M20, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM13] 

~

C-M20-PW

Електродвигун

Управлiння

65
9

66
3

PE66
6

M21, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM14] 

~

C-M21-PW

Електродвигун

Управлiння

68
1

68
5

PE68
8

M25, 0.04кВт

Вiбратор електричний [-VM10] 

Електродвигун

Управлiння

11.1

11.1

11.2

11.2

11.3

11.3

XT4

6
3

7

6
4

1

6
4

4

6
17

6
2

1

6
2

3

6
3

9

6
4

3

6
4

5

6
5

9

6
6

3

6
6

6

6
8

1

6
8

5

6
8

8

12.1
12.2 12.3

13.1
13.2 13.3

14.1
14.2 14.3

15.1
15.2 15.3

12.1 13.1 14.1 15.112.2 13.2 14.2 15.2
12.3 13.3 14.3 15.3

6
6

1

6
6

5

6
6

7

6
8

3

6
8

7

6
8

9

7
00

7
02

7
03

16.1
16.2 16.3

17.1
17.2 17.3

18.1
18.2 18.3

16.1 17.1 18.116.2 17.2 18.2
16.3 17.3 18.3
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03.BVI.01-2020-ЕM.5

!

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

~

C-M26-PW

66
1

66
5

PE

ЩЕ(dL)-02 

66
7

M22, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM16] 

~

C-M22-PW

Електродвигун

Управлiння

68
3

68
7

PE68
9

M23, 0.66кВт

Вiбратор електричний [-VM17] 

~

C-M23-PW

Електродвигун

Управлiння

70
0

70
2

PE70
3

M26, 0.04кВт

Вiбратор електричний [-VM15] 

Електродвигун

Управлiння

XT4

6
6

1

6
6

5

6
6

7

6
8

3

6
8

7

6
8

9

7
00

7
02

7
03

16.1
16.2 16.3

17.1
17.2 17.3

18.1
18.2 18.3

16.1 17.1 18.116.2 17.2 18.2
16.3 17.3 18.3

<2.5кВт

ЩУ(dL)-01

Живлення

<1кВт

pneumatic_BOX#1

Живлення

<1кВт

Щит освiтлення

Живлення

C-SC1-PW C-PSC1-PW C-LGH1-PW

XT3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 2
0

2
1

N N N
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XT1

1.1
1.2

1.3

1.3
1.1 1.2

2
4

-

2.1
2.2

2.3

2.3
2.1 2.2

3.1
3.2

3.3

3.3
3.1 3.2

4.1
4.2

4.3

4.3
4.1 4.2

5.1
5.2

5.3

5.3
5.1 5.2

6.1
6.2

6.3

6.3
6.1 6.2

7.1
7.2

7.3

7.3
7.1 7.2

8.1
8.2

8.3

8.3
8.1 8.2

9.1
9.2

9.3

9.3
9.1 9.2

10.1
10.2

10.3

10.3
10.1 10.2

11.1
11.2

11.3

11.3
11.1 11.2

12.1
12.2

12.3

12.3
12.1 12.2

2
4

-

2
4

-

2
4

+

2
4

+

2
4

+

10
1

10
2

11
2

10
3

11
7

11
6

16
2

17
7

17
2

15
9

16
1

17
6

2
02

2
17

2
12

19
9

2
01

2
16

2
4

2

2
5

7

2
5

2

2
3

9

2
4

1

2
5

6

2
8

2

2
9

7

2
9

2

2
7

9

2
8

1

2
9

6ЩЕ(dL)-01 

-

ЩУ(dL)-01

Управлiння

C-SC1-CTRL1

див. роздiл АТХ

-
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03.BVI.01-2020-ЕM.5

!

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

13.1
13.2

13.3

13.3
13.1 13.2

14.1
14.2

14.3

14.3
14.1 14.2

3
12

3
2

7

3
2

2

3
09

3
11

3
2

6

15.1
15.2

15.3
16.1

16.2
16.3

17.1
17.2

17.3
18.1

18.2
18.3

19.1
19.2

19.3
20.1

20.2
20.3

21.1
21.2

21.3

12
0

12
1

12
2

12
1

15
6

15
7

19
6

19
7

2
3

6

2
3

7

2
7

6

2
7

7

3
06

3
07

15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.115.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2
15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3

ЩЕ(dL)-01 

-

ЩУ(dL)-01

Управлiння

C-SC1-CTRL2

див. роздiл АТХ

-
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ЩЕ(dL)-02

-

ЩУ(dL)-01

Управлiння

C-SC1-CTRL3

див. роздiл АТХ

-

XT1

1.1
1.2

1.3

1.3
1.1 1.2

2
4

-

2.1
2.2

2.3

2.3
2.1 2.2

3.1
3.2

3.3

3.3
3.1 3.2

4.1
4.2

4.3

4.3
4.1 4.2

5.1
5.2

5.3

5.3
5.1 5.2

6.1
6.2

6.3

6.3
6.1 6.2

7.1
7.2

7.3

7.3
7.1 7.2

8.1
8.2

8.3

8.3
8.1 8.2

9.1
9.2

9.3

9.3
9.1 9.2

10.1
10.2

10.3

10.3
10.1 10.2

11.1
11.2

11.3

11.3
11.1 11.2

12.1
12.2

12.3

12.3
12.1 12.2

13.1
13.2

13.3

13.3
13.1 13.2

2
4

-

2
4

-

2
4

+

2
4

+

2
4

+

3
3

6

3
3

7

3
7

6

3
7

7

4
16

4
173
5

2

3
5

7

3
4

2

3
5

6

3
4

1

3
3

9

3
9

2

3
9

7

3
8

2

3
9

6

3
8

1

3
7

9

4
3

2

4
3

7

4
2

2

4
3

6

4
2

1

4
19

4
7

2

4
7

7

4
6

2

4
7

6

4
6

1

4
5

9
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АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

ЩЕ(dL)-02

-

ЩУ(dL)-01

Управлiння

C-SC1-CTRL4

див. роздiл АТХ

-

XT1
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14.1 14.2

4
5

6

4
5

7
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15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.115.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.215.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3
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параметра, середовище

N позицii

iмпульса
та мiсце вiдбору

Найменування  

N установочного креслення

03.BVI.01-2020-ЕM.5

!

АЦ. ПВI. Дозуючий вузол трубних млинiв ПВI

ЩЕ(dL)-02

-

ЩУ(dL)-01

Управлiння

C-SC1-CTRL5

див. роздiл АТХ

-

XT1

26.1
26.2

26.3
27.1

27.2
27.3

28.1
28.2

28.3

26.1 27.1 28.126.2 27.2 28.226.3 27.3 28.3
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4
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4
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4
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6
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прокладено

М
ар

ка

C-M1-PW ЩЕ(dL)-01
M1. Шнек #1 [-SCR1]. Управлiння 9 OLFLEX CLASSIC

100 CY 4G2.5

∅ ∅

20/15 -

пе
ре
рi
з 
ж
ил

Кi
л.
, 
чи
сл
о 

т
а

Д
ов

ж
ин

а,
 м

24-

03.BVI.01-2020-ЕM.5

2 Ду20

C-M2-PW ЩЕ(dL)-01
M2. Вiброживильник #2 [-VP2].
Управлiння 1 OLFLEX CLASSIC

100 CY 3G1.516/12 - 20- 2 Ду15

C-M3-PW ЩЕ(dL)-01
M3. Вiброживильник #3 [-VP3].
Управлiння 5 OLFLEX CLASSIC

100 CY 3G1.516/12 - 17- 2 Ду15

C-M4-PW ЩЕ(dL)-01 1 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 - 22- 2 Ду15M4. Вiброживильник #4 [-VP4].

Управлiння

C-M5-PW ЩЕ(dL)-01 4 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 - 16- 2 Ду15M5. Вiброживильник #5 [-VP5].

Управлiння

C-M6-PW ЩЕ(dL)-01 1 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 - 19- 2 Ду15M6. Вiброживильник #6 [-VP6].

Управлiння

C-M7-PW ЩЕ(dL)-02 3 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 - 19- 2 Ду15M7. Вiброживильник #7 [-VP7].

Управлiння

C-S1-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 - 18- 2 Ду15S1. Дозатор #4 [-BT4]. Управлiння

C-M8-PW ЩЕ(dL)-02 3 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 -- 2 Ду15M8. Вiброживильник #8 [-VP8].

Управлiння

C-S2-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 3G1.516/12 -- 2 Ду15S2. Дозатор #45 [-BT5]. Управлiння

18

13

C-M9-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M9. Шнек #2 [-SCR2]. Управлiння 20

C-M10-PW ЩЕ(dL)-02 3 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M10. Вiбратор електричний [-VM1].

Управлiння 26

C-M11-PW ЩЕ(dL)-02 5 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M11. Вiбратор електричний [-VM2].

Управлiння 29

C-M12-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M12. Вiбратор електричний [-VM3].

Управлiння 24

C-M13-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M13. Вiбратор електричний [-VM4].

Управлiння 22

напруга
перерiз
Число жил

Вiдомiсть кабелiв

Марка

3G1.5 (3х1.5) 162
4G1.5 (4х1.5) 234
4G2.5 (4х2.5) 24

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750 V 

C-M24-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 3 Ду15M24. Вiбратор електричний [-VM5].

Управлiння 21

C-M14-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M14. Вiбратор електричний [-VM6].

Управлiння 23

C-M15-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M15. Вiбратор електричний [-VM7].

Управлiння 24

C-M16-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M16. Вiбратор електричний [-VM8].

Управлiння 24

C-M17-PW ЩЕ(dL)-02 4 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M17. Вiбратор електричний [-VM9].

Управлiння 21

Матерiал

Вiдомiсть матерiалiв

Марка

сталева труба 9
гофротруба 23

20/15 16/12 Ду 15х2,5

18

Ду 20х2,5

48
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03.BVI.01-2020-ЕM.5

C-M25-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M25. Вiбратор електричний [-VM10].

Управлiння 18

C-M18-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M18. Вiбратор електричний [-VM11].

Управлiння 21

C-M19-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M19. Вiбратор електричний [-VM12].

Управлiння 20

C-M20-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M20. Вiбратор електричний [-VM13].

Управлiння 20

напруга
перерiз
Число жил

Вiдомiсть кабелiв

Марка

10G1 (10х1) 5.5
4G1.5 (4х1.5) 153
3G2.5 (3х2.5) 34

OLFLEX CLASSIC 

C-M21-PW ЩЕ(dL)-02 1 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M21. Вiбратор електричний [-VM14].

Управлiння 22

Матерiал

Вiдомiсть матерiалiв

Марка

сталева труба -
гофротруба 16

20/15 16/12 Ду 15х2,5

2

Ду 20х2,5

15

C-M26-PW ЩЕ(dL)-02 2 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M26. Вiбратор електричний [-VM15].

Управлiння 17

C-M22-PW ЩЕ(dL)-02 1 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M22. Вiбратор електричний [-VM16].

Управлiння 18

C-M23-PW ЩЕ(dL)-02 1 OLFLEX CLASSIC
100 CY 4G1.520/15 -- 2 Ду15M23. Вiбратор електричний [-VM17].

Управлiння 17

C-SC1-PW ЩЕ(dL)-02 NYM-J 3G2.5- -- - 4ЩУ(dL)-01. Живлення --

C-PSC1-PW ЩЕ(dL)-02 NYM-J 3G2.5-- 17pneumatic_BOX#1. Живлення 116/12 1 Ду15

C-LGH1-PW ЩЕ(dL)-02 NYM-J 3G2.5-- 13ШО. Щит освiтлення. Живлення 116/12 1 Ду15

C-SC1-CTRL1ЩЕ(dL)-01 35G0.5- -- - 6.5ЩУ(dL)-01. Управлiння -- OLFLEX CLASSIC
110

C-SC1-CTRL2ЩЕ(dL)-01 35G0.5- -- - 6.5ЩУ(dL)-01. Управлiння -- OLFLEX CLASSIC
110

C-SC1-CTRL3ЩЕ(dL)-02 35G0.5- -- - 5.5ЩУ(dL)-01. Управлiння -- OLFLEX CLASSIC
110

C-SC1-CTRL4ЩЕ(dL)-02 35G0.5- -- - 5.5ЩУ(dL)-01. Управлiння -- OLFLEX CLASSIC
110

C-SC1-CTRL5ЩЕ(dL)-02 10G1- -- - 5.5ЩУ(dL)-01. Управлiння -- OLFLEX CLASSIC
110

100 CY 450/750V 
OLFLEX 
CLASSIC 110

NYM-J  

35G0.5 (35х0.5) 24
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103.BVI.01-2020-ЕM.6

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.6

Аркуш Найменування Примiтки

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

План кабельних трас2

Позначення

ПРИМІТКИ:

1. Даний проект розглядати спільно з листом 2.

2. Місця і позначки прокладки проводок уточнити за місцем під час монтажу. Відмітки установки

обладнання  і позначки прокладки трас носять довідковий характер. При виборі позначки і місця

прокладки траси на монтажі керуватися критеріями зручності прокладки і експлуатації, а також

виходячи з безпеки обслуговування в майбутньому.

3. Позиції обладнання, а також нумерація і типи кабелів відповідають схемам зовнішніх проводок.

4. Монтаж проводок і засобів автоматизації виконати згідно з будівельними нормами і правилами

5. Монтаж захисного занулення виконати згідно з інструкцією по монтажу захисного занулення ПУЕ.

6. Всі металеві нормально неструмоведучі частини приладів, електроапаратури, конструкцій

підключити провідником заземлення до магістралі заземлення.

7. Монтаж проводок виконати після монтажу технологічного устаткування.
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203.BVI.01-2020-ЕM.6

5 6 7 8

И

Н

9
0
0
0

+4.800

+6.620

+6.000

2000 5800 6200

+6.935

5 6 7 8

И

Н

9
0
0
0

+4.800

+6.620

+6.000

2000 5800 6200

+6.935

План на отм. +10.800

План на отм. +8.500

+6.935

+6.935

1. Мiсце переходу труби металевої на трубу
гофровану гнучку герметизувати термоусадкою
в нахлест не менше 80мм з кожної  iз сторiн.

2. При виборi мiсця пiдводу траси до приводу
керуватися критерiями зручностi прокладки та
експлуатацiї, а також безпекою обслуговування
в майбутньому.

ВИД Г

ВИД Г
типове рiшення для М2-М6

ВИД А

Бункер #3.3 Бункер #7
ГлинаШамот

ВИД А
рiшення кабельної траси для переходу 

між бункерами

ВИД Б

ВИД В

Бункер Бункер

ВИД Б
рiшення кабельної траси 

між бункерами

1. Крок Г-подiбного кронштейна не бiльше 1м.
2. При виборi мiсця пiдводу траси до приводу

керуватися критерiями зручностi прокладки та
експлуатацiї, а також безпекою обслуговування
в майбутньому.

Бункер #2
Глина

ВИД В
рiшення кабельної траси 

рiшення вводу кабелів
EzEntry™ 32/32

рiшення вводу кабеля живлення
RS 68 AISI316

500

3
00

ВИД Д

ВИД Д
рiшення кабельної траси 

Траспортер 1

Розрiз 1 - 1
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103.BVI.01-2020-ЕM.7

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM.7

Аркуш Найменування

Загальні дані1

ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДIЛУ ЕM

N Найменування Примiтки

Схема живильної мережі принципова1

Шифр

03.BVI.01-2020-EM.1 5 арк.

Схеми принципові електричні керування2 03.BVI.01-2020-EM.2 17 арк.

Зовнішній вигляд щитів3 03.BVI.01-2020-EM.3 5 арк.

Схеми монтажні4 03.BVI.01-2020-EM.4 14 арк.

Схеми зовнішніх підключень. Кабельний5 03.BVI.01-2020-EM.5 14 арк.

журнал

План кабельних трас6 03.BVI.01-2020-EM.6 2 арк.

Специфікація7 03.BVI.01-2020-EM.7 9 арк.

Специфікація2 ... 9
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2 3 4 5 6 7 8 9
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оз
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Найменування i технiчна характристика

Тип, марка,
позначення
документу,
опитувального листа

Код обла-
днання,
виробу,
матерiалу

Завод-
виготовлювач

Кi
ль
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ст

ь

М
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а

од
ин

иц
i, 
кг

Примiтки

03.BVI.01-2020-ЕM.7

Електроапаратура та вироби, що встановлюються в щитi

Лiнiйна розподiльна шафа, VX25, IP55 в комплектi:
-базова шафа 2000х800х400, 8804.000 (1шт.);                                       -бокова
стiнка, на гвинтах для VX, 8104.245 (1шт);                                -кутовий
елемент цоколя з панеллю цоколя, переднiй та заднiй, 100мм, 8640.003 (2шт);
-панель цоколя, бiчна, 100мм, 8640.031 (2шт);
-профiль для введення кабелю, в центрi, 8618.801 (2шт);
-шарнир 180° для VX 8618.330(4шт);

RITTAL компл. 1

-SF0 Автоматичний вимикач 100А, 3P, 25кА, дiапазон уставки 80 ... 100А NZMB1-A100 EATON шт.

Однополюсна клемна коробка UDJ, 125A 569020 ERICO шт.

-SF1 Автоматичний вимикач, B, 3P, 16A, 15kA,  FAZ-B16/3 278847 EATON шт.

-SF2 ...
-SF6 Автоматичний вимикач, C, 2P, 4A, 15kA,  FAZ-C4/2 278752 EATON шт.

Додатковий контакт NO+NC, FAZ-XHIN11 286054 EATON шт.

-SF11 Автоматичний вимикач, C, 1P, 6A, 15kA,  FAZ-С6/1 278555 шт. 1

-F1 Тримач запобiжника, 3P, 14x51, 50A, 690 VAC CH143DU шт. 1

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 40 А, швидкодiючий, 14мм x 51мм FWP-40A14F шт.

-F2 ...
-F6

Тримач запобiжника, 2P, 10x38, 30A, 690 VAC CHM2DU шт.

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 4А, швидкодiючий, 10мм x 38мм FWC-4A10F шт.

-SY1 Перетворювач частоти Micro Drive FC51, 380VAC, 7.5 кВт 132F0030 шт.

-SY2 ...
-SY6 VIBTRONIC® контролер SC(E)-DN50-2, 0.8 - 15A, 380VAC. Керування: 0-10V,

4-20mA
SC(E)-DN50-2 шт.

частiше всього поставляєтся
в комплектi з технологiчним
обладнанням.
Проконтролювати для
усунення можливостi
дублювання замовлення

-KL1 ...
-KL8

RIDERSERIES RCI, релейний модуль, з кнопкою контролю зпрацювання,
Imax=8A, 24 VDC, 2CO, RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB,  8897230000 8897230000 шт.

-HL100 Монолiтна сигнальна лампа, вбудований свiтлодiод, зелений, IP 54, 230V XB7EV03MP SCHNEIDER ELECTRIC шт.

Держак маркування 30х50мм для маркування 18х27мм ZBZ33 SCHNEIDER ELECTRIC шт.
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Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм,   A3T 2.5 2428510000 шт.

Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм, синя, A3T 2.5 BL 2428520000 шт.

Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм,   A3T 2.5 FT-FT-PE, 2428530000 шт.

Клема PUSH IN, з'єднувальна клема двигуна двигуна, 2,5мм,   AMC 2.5 2434340000 шт.

Торцева кришка  AEP 3T 2.5 2428560000 шт.

Клема PUSH IN, PE, 3-х ярусна, 2,5мм, A3T 2.5 PE 2428550000 шт.

Торцева кришка AEP MC 2.5 2433820000 шт.

Cтопор,  AEB 35 SC/1 1991920000 шт.

Зажимна скоба KLBUE 4-13.5 FM4 шт.

Короб перфорований

-80x80 (WxH) м

-60x80 (WxH) м

DIN-рейка м

Тримач DIN-рейки RT шт.

HL101 Лампа освiтлення щита шт.

Електроапаратура та вироби, що встановлюються в щитi

Лiнiйна розподiльна шафа, VX25, IP55 в комплектi:
-базова шафа 2000х800х400, 8804.000 (1шт.);
-бокова стiнка, на гвинтах для VX, 8104.245 (1шт);
-кутовий елемент цоколя з панеллю цоколя, переднiй та заднiй, 100мм, 8640.003 (2шт);
-панель цоколя, бiчна, 100мм, 8640.031 (2шт);
-профiль для введення кабелю, в центрi, 8618.801 (2шт);
-шарнир 180° для VX 8618.330(4шт);

RITTAL компл. 1

Однополюсна клемна коробка UDJ, 125A 569020 шт. 1
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-SF7 ...
-SF10

Автоматичний вимикач, C, 2P, 4A, 15kA,  FAZ-C4/2 278752 EATON шт. 4

Додатковий контакт NO+NC, FAZ-XHIN11 286054 EATON шт. 4

-SF12 Автоматичний вимикач, C, 1P, 10A, 15kA,  FAZ-C10/1 278557 EATON шт. 1

-SF13 Автоматичний вимикач, C, 1P, 6A, 15kA,  FAZ-C6/1 278555 EATON шт. 1

-SF20 Автоматичний вимикач, C, 1P, 20A, 15kA,  FAZ-C20/1 278562 EATON шт. 1

-SF30 Автоматичний вимикач, C, 1P, 16A, 15kA,  FAZ-C16/1 278561 EATON шт. 1

-SF40 Автоматичний вимикач, C, 1P, 10A, 15kA,  FAZ-C10/1 278557 EATON шт. 1

-F7 ...
-F10

Тримач запобiжника, 2P, 10x38, 30A, 690 VAC CHM2DU EATON шт. 4

Запобiжник, напiвпровiдниковий, 3А, швидкодiючий, 10мм x 38мм FWC-3A10F EATON шт. 8

-SY7 ...
-SY10 VIBTRONIC® контролер, 0.8 - 15A, 380VAC. Керування: 0-10V, 4-20mA SC(E)-DN50-2 AVITEQ шт. 4

частiше всього поставляєтся
в комплектi з технологiчним
обладнанням.
Проконтролювати для
усунення можливостi
дублювання замовлення

-QF1 Комбiнований пускач в складi з автоматичним вимикачем типу GV2P для
захисту електродвигуна, 3-полюсним контактором, з'єднувальним блоком
GV2AF3, дiапазон уставок теплового захисту 6 ... 10A, напруга керування
24VDC

GV2DP114BD SCHNEIDER ELECTRIC шт. 1

Додатковий контакт NO+NО GV AE20 SCHNEIDER ELECTRIC шт. 1

-QF2 ...
-QF5,
-QF7 ...
-QF10,
-QF12 ...
-QF15,
-QF17,
-QF18

Комбiнований пускач в складi з автоматичним вимикачем типу GV2P для
захисту електродвигуна, 3-полюсним контактором, з'єднувальним блоком
GV2AF3, дiапазон уставок теплового захисту 1,6 ... 2,5A, напруга керування
24VDC GV2DP107BD SCHNEIDER ELECTRIC шт. 14

-QF6,
-QF11,
-QF16

Комбiнований пускач в складi з автоматичним вимикачем типу GV2P для
захисту електродвигуна, 3-полюсним контактором, з'єднувальним блоком
GV2AF3, дiапазон уставок теплового захисту 0,16 ... 0,25A, напруга
керування 24VDC

GV2DP102BD SCHNEIDER ELECTRIC шт. 3

Шина, 3Р, 63А, 4Х45мм GV2G445 SCHNEIDER ELECTRIC шт. 4

Клемний блок GV1G09 SCHNEIDER ELECTRIC шт. 4

-KL9 ...
-KL12

RIDERSERIES RCI, релейний модуль, з кнопкою контролю зпрацювання,
Imax=8A, 24 VDC, 2CO, RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB 8897230000 WEIDMÜLLER шт. 4
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-HL200 Монолiтна сигнальна лампа, вбудований свiтлодiод, зелений, IP 54, 230V XB7EV03MP SCHNEIDER ELECTRIC шт. 1

Держак маркування 30х50мм для маркування 18х27мм ZBZ33 SCHNEIDER ELECTRIC шт. 1

X1 Штепсельна розетка електричного шкафа на рейку TS 35 АСКО шт. 1

Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм,   A3T 2.5 2428510000 WEIDMÜLLER шт. 27

Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм, синя, A3T 2.5 BL 2428520000 WEIDMÜLLER шт. 1

Клема PUSH IN, прохiдна, 3-х ярусна, 2,5мм,   A3T 2.5 FT-FT-PE 2428530000 WEIDMÜLLER шт. 4

Клема PUSH IN, з'єднувальна клема двигуна двигуна, 2,5мм,   AMC 2.5 2434340000 WEIDMÜLLER шт. 18

Клема PUSH IN, прохiдна, 4мм,   A2C 4 2051180000 WEIDMÜLLER шт. 3

Клема PUSH IN, прохiдна, 4мм, синя,  A2C 4 BL 2051210000 WEIDMÜLLER шт. 3

Клема PUSH IN, РЕ, 4мм, A2C 4 РЕ 2051360000 WEIDMÜLLER шт. 3

Зажимна скоба KLBUE 4-13.5 FM4 шт.

Торцева кришка AEP 3T 2.5 2428560000 WEIDMÜLLER шт. 6

Торцева кришка AEP MC 2.5 2433820000 WEIDMÜLLER шт. 9

Торцева кришка AEP 2C 4 2051680000 WEIDMÜLLER шт. 1

Cтопор,  AEB 35 SC/1 1991920000 WEIDMÜLLER шт. 35

Короб перфорований

-80x80 (WxH) м

-60x80 (WxH) м

DIN-рейка м

Тримач DIN-рейки RT шт.

HL201 Лампа освiтлення щита шт.
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Кабель з врахуванням 5% запасу на повороти, перегини,
обрiзку та можливе розширення

Кабель управлiння для унiверсального застосування. Гнучкий ПВХ-кабель, з
кольоровим маркуванням i екрануванням.

-ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V,  4G2.5 00350173 Lapp Kabel м. 25

-ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V,  4G1.5 00354593 Lapp Kabel м. 405

-ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V,  3G1.5 0035458 Lapp Kabel м. 170

Кабель управлiння для унiверсального застосування. Гнучкий ПВХ-кабель, з
цифровим маркуванням без  екрануванням.

-ÖLFLEX CLASSIC 110, 10G1 1119210 Lapp Kabel м. 6

-ÖLFLEX CLASSIC 110, 35G0.5 1119035 Lapp Kabel м. 25

Стандартний силовий кабель в оболонцi з ПВХ

NYM-J 3G2.5 16000213 Lapp Kabel м. 36

Провiд з мiдною жилою, гнучкий

-H05V-K BL 1х0.5 Lapp Kabel м. 1000

-H07V-K BL 1х1.5 Lapp Kabel м. 500

-H07V-K BL 1х2.5 Lapp Kabel м. 500

-H07V-K BL 1х4 Lapp Kabel м. 25

-H07V-K <HAR> BL 1х35 Lapp Kabel м. 2

-H07V-K PE 1х2.5 Lapp Kabel м. 25

-H07V-K <HAR> PE 1х10 Lapp Kabel м. 10
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МОНТАЖНI ВИРОБИ

МОНТАЖНI МАТЕРIАЛИ (монтаж щитiв)

Маркування клем WS 10/5 MC SDR WEIDMÜLLER шт. 500
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням клем в
щитi

Маркування клем WS 10/6 MC SDR WEIDMÜLLER шт. 40
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням клем в
щитi

Маркування проводiв 0.25-0.5 мм2 SF 0/21 WS V2 WEIDMÜLLER шт. 1000
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням
провiдникiв

Маркування проводiв 1.5-2.5 мм2 SF 3/21 NEUTRAL WS V2 WEIDMÜLLER шт. 400
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням
провiдникiв

Маркування компонентiв ESG 6/15 K MC NEUTR. GE WEIDMÜLLER шт. 100
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням по
принциповi схемi

Маркування клемникiв ELS 7/40 MC GE WEIDMÜLLER шт. 10
замовляється у дистрибютора
згiдно з маркуванням клемникiв
в щитi

Кабельнi наконечники (втулки, гiльзи)

- для провiдника перерiзом 0,5mm WEIDMÜLLER шт. 2000

- для двох провiдникiв перерiзом 0,5mm WEIDMÜLLER шт. 1000

- для провiдника перерiзом 1,5mm WEIDMÜLLER шт. 1500

- для двох провiдникiв перерiзом 1,5mm WEIDMÜLLER шт. 1000

- для провiдника перерiзом 2,5mm WEIDMÜLLER шт. 500

- для двох провiдникiв перерiзом 2,5mm WEIDMÜLLER шт. 500

- для провiдника перерiзом 4mm WEIDMÜLLER шт. 50

Наконечник кiльцевий для провiдника перерiзом 10, M8 шт. 10

Наконечник кiльцевий для провiдника перерiзом 35, M8 шт. 6

Спiральна обвязка, 3-20 мм м. 5

Кабельна стяжка (хомут) 4х300 шт. 1000
також для зовнiшнього
монтажу. Iз захистом вiд УФ

Кабельна стяжка (хомут) 2.5х120 шт. 500

Хомут з площадкою ХП1 3.0х150 IEK шт. 20
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РУКАВ ГНУЧКИЙ ТА ТРУБИ

Рукав та труби з врахуванням 10% запасу на повороти,
перегини, обрiзку та можливе розширення

Труба ПВХ гнучка, 16/12мм з протяжкою, негорюча, стійка до УФ м. 44

Труба ПВХ гнучка, 20/15мм з протяжкою, негорюча, стійка до УФ м. 22

Труба термоусадочна, 24/18 м. 8

Труба термоусадочна, 19/6 м. 4

КОРОБ ПЕРФОРОВАНИЙ

Короб з врахуванням 5% запасу на повороти, перегини,
обрiзку та можливе розширення

-100(В)х100(Ш)х3000 з кришкою ДКС м. 10

-100(В)х200(Ш)х3000 з кришкою ДКС м. 13

-50(В)х100(Ш)х3000 з кришкою ДКС м. 6

-50(В)х200(Ш)х3000 з кришкою ДКС м. 6

- кут CPO 90 горизонтальний 90°, основа 100, Н100 з кришкою ДКС шт. 2

- кут CPO 90 горизонтальний 90°, основа 100, Н50 з кришкою ДКС шт. 5

- кут CPO 90 горизонтальний 90°, основа 200, Н50 з кришкою ДКС шт. 2

- перехiд RRC 200/100, Н100 з кришкою ДКС шт. 1

- перехiд RRC 50/100, Н100 з кришкою ДКС шт. 1

- вiдгалуджувач DL основа 200, Н100 з кришкою ДКС шт. 1

- вiдгалуджувач DL основа 100, Н50 з кришкою ДКС шт. 1

- кут CDV 90 основа 200, Н100 з кришкою ДКС шт. 2

- вiдгалуджувач DPT Т-подiбний, основа 200, Н100 з кришкою ДКС шт. 1
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- вiдгалуджувач DPT Т-подiбний, основа 200, Н100 з кришкою ДКС шт. 1

- кут CDSD 90 вертикальний зовнiшн. перехiдник, правий, основа 200, Н100
з кришкою ДКС шт. 1

- кут CS 90 вертикальний внутрiшнiй 90°, основа 200, Н100 з кришкою ДКС шт. 1

- кут CS 90 вертикальний внутрiшнiй 90°, основа 200, Н50 з кришкою ДКС шт. 1

- кут CD 90 вертикальний внутрiшнiй 90°, основа 200, Н50 з кришкою ДКС шт. 1

- кут CPO 90 горизонтальний 90° 200х100 з кришкою ДКС шт. 4

- кут CPO 90 горизонтальний 90° 100х100 з кришкою ДКС шт. 4

КАБЕЛЬНИЙ ВВIД ГРУПОВИЙ

Герметичний ввiд EzEntry™ 32/32 EZ00000003232 Roxtec шт. 1

Кабельний сальник RS 68 AISI316 Roxtec шт. 1

МЕТАЛОПРОКАТ

Труба Ду 15х2,5 (6,05- 3262 08кп/1-3пс) м 67

Труба Ду 20х2,5 (6,05- 3262 08кп/1-3пс) м 10

Кутник 40х40х3 (6,05 8509 3пс) м 90

Круг 8 мм (з катанки) (6,05- 3760 А240С) м 10

Пластина з дистового металу 450х100х3 шт. 1

Пластина з дистового металу 100х100х3 шт. 1
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1 Загальні дані
Принципова однолінійна схема щита ЩО

Примітки№
арк.

2

Найменування

Н. контр.

03.BVI.01-2020-ЕО

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДІЛУ ЕО

Вара Б.Б.
Вара П.Б.

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трубних млинів ПВІ

ГІП Скорик С.А.

8

3
4
5

План робочого освітлення майданчиків цеху

План заземлення майданчиків цеху
Розріз 1-1
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Формат A3Копіював:

Загальні дані

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трубних млинів ПВІ

Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Аркуш №док. ПідписьКіл. Дата

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" 69106, м. Запоріжжя,
вул. Північне шоссе/вул. Теплична, б.22 "Б"/1

03.BVI.01-2020.ЕО

РП
Виконав Харитошина
Н. контр.

Скорик 03.2020ГІП

Перевірив

03.2020
03.2020
03.2020

Вара П.Б.
Вара Б.Б.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Встановлена потужність електрообладнання - 0,63 кВт
Розрахунковий струм - 2,98 А

Категорія надійності навантаження - ІІІ

Проектом передбачено робоче загальне освітлення (прожектори) та локальне освітлення (світильники, які
встановлені на сталевій трубі).
Мережа освітлення напругою 220/380В.
Типи світильників вибрані з врахуванням призначення приміщень та відповідають умовам середовища.
Загальне освітлення усіх приміщень передбачене світлодіодними світильниками.
Групові мережі освітлення виконані кабелем NYM-J, прокладені відкрито в металорукаві по стінам та
металевим конструкціям майданчиков розташування технологічного обладнення.
Управління освітленням здійснюється з щита освітлення ЩО.
Захисне заземлення підлягають металеві частини електроустановок та технологічне обладнення, які
нормально не знаходяться під напругою. У місцях можливих механічних пошкоджень, провідники заземлення
повинні бути захищені.
В якості окремого (основного ) заземлювального провідника використовувати сталеву штабу горячого оцинкування
перерізом 40 х4мм . Заземлення здійснюється шляхом приєднання металевих конструкцій майданчиків до контуру
заземлення за допомогою болтового з'єднання.

Технічні рішення прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних,
санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і правил, що діють на території
України, і забезпечують безпечну для життя людей експлуатацію об'єкта при дотриманні
передбачених робочими кресленнями заходів.

Головний інженер проекту                      Скорик С.А.

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВОНОГО КОМПЛЕКТУ

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 Принципова однолінійна схема щита ЩО

3 План робочого освітлення майданчиків цеху. М 1:50

4 Розрізи 1-1

5 План заземлення майданчиків цеху

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ І ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення Найменування Примітка

Документи, на які посилаються

ПУЕ-2017 Правила улаштування електроустановок

5.407 - 11 Заземлення та занулення електроустановок

5.407 - 153 Деталі та вузли внутрішних силових та освітлювальних

установок

Документи, які додаються

03.BVI.01-2020.ЕО.С Специфікація обладнання, виробів та матеріалів на 2-х аркушах

1 5
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Формат A2Копіював:

3

Примітки:

1. Світильники ДСП23 встановити на сталеві труби H=2,25м, які зверху зогнуті. Мінімальний радіус
вигину для кабеля живлення світильників дорівнює Rиз=7,5*d (де d=7.9мм), Rиз=60мм.

2. Сталеві труби прикріпити до перил та майданчиків зварюванням по периметру дотику деталей
(Ншв=5мм). Нахлист прийняти не менше шести діаметрів (товщини) з'єднувальних деталей.

Стійка для встановлення світильників
локального освітлення

ЩО

3хДСП23
45Вт

h=2.25м

ДСП23
45Вт
h=2.25м

ДСП23
45Вт
h=2,25м

на відм. +6.835
Гр.2о
Гр.3о

Гр.1о

Гр.1о

Гр.1о

ДО72У
60Вт
h=4,5м

Гр.1о

Гр.2о
на відм. +9,300

Гр.2о
на відм. +5.900

ДСП07У
45Вт

ДО72У
60Вт
h=4,5м

ДО72У
60Вт
h=4,5м

Гр.2о
на відм. +6.835

Гр.3о
на відм. +6.835

на відм. +9.300
Гр.1о
Гр.2о
Гр.3о

Гр.1о
Гр.2о
Гр.3о

ДСП23
45Вт

h=2.25м

Условные обозначения

Щит освещения

LED прожектор 100Вт, IP65

LED світильник на металевій трубі 45Вт, IP65

LED світильник на металевій трубі 45Вт, IP65

Кабельна траса в металорукові

Розподільча коробка

група кабельних трас в металорукові

ЩС

ДСП23
45Вт
h=2,25м
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Формат A3Копіював:

Примітки:

1. Світильники (1) призначені для місцевого (локального) освітлення. Вони встановлюються на сталеву
трубу H=2,25м. Трубу приэднати до перил майданчиків електрозварюванням.

2. Кабельна мережа освітлення виконана кабелем NYM-J в металорукові, прокладена відкрито по
металевим конструкціям майданчиків.

3. Підйом кабелю до світильників 1 виконанти в сталевій трубі ∅25мм.
4. Даний аркуш розглядати разом з арк. 3

Розріз 2-2

1 1

4
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Штаба 40х4
каб.канал

Штаба 40х4
каб.канал

Штаба 40х4
каб.канал

місце приєднання ст. штаби 40х4мм
за допомогою зварювання
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Формат A3Копіював:

Умовні позначення
Сталева штаба 40х4мм

Вузол 1
заземлення рухомих апаратів

1. Опір заземлюючого пристрою повинен не перевищувати 4,0 Ом.
2. Сталеву штабу 40х4мм для заземлення внутрішнього контуру прокласти по підлозі на анкерах з болтом (поз.2) встановлених через 1,0 м.
3. Щоб уникнути виникнення статичної електрики все технологічне обладнання (*), яке встановлюється на опорні конструкції ОП-1 - ОП-4

(див. розділ КМ) заземлити за допомогою гнучких вставок до цих опор.
4. З внутрішнім контуром заземлення з'єднати всі металеві конструкції майданчиків за допомоги зварювання по периметру дотику деталей

(Н шв=5мм). Нахлист прийняти не менше шести діаметрів (товщини) з'єднувальних деталей.
5. Деталі внутрішнього контуру пофарбувати чорною фарбою в 2 шари.

приєднати забивним болтом
ст. штабу 40х4 до підлоги

1
2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Позначення Наименування Кіл .,
шт .

Маса
од., кг Примітки

1 NС24444 Штаба 4х40, м 30

2 CM430850 Стандартний анкер з болтом, шт. 30

3 МГ1х25 Провід мідний, гнучкий, м 6

4 2F8U
Кінцевик мідний з отвором під гвинт 8мм
без ізоляції, перетином 25мм 24

5 CM020850 Болт з шестигранною головкою, М8х50 24

6 CM100800
Гайка з насічкою, що перешкоджає
відкручування М8 24

7 CM120800 Шайба 8 24

8 М8 Пружина шайба 12

3
4
5
6
7

Вузол 2Вузол 1

5

металева опора
4

3

План заземлення
майданчиків цеху

корпус
апарату

6

7
4

3

корпус
апарату

8

7

Вузол 2
креплення перемички до корпусу апарата

Ст.штабу 40х4мм приєднати
за допомогою зварювання

*

*

*

*



Позиція Найменування і технічна характеристика Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання,,
виробу, матеріалу Завод виробник Одиниця

виміру Кількість Маса, кг Примітки

I. Щитове обладнення

Щит освітлення ЩО див. лист 2 компл. 1

Щит електричний навісний на 6мод., IP66 з замком Plexo3 6 019 76 LEGRAND шт. 1

Автоматичний вимикач Ін=10А, 1Р, кат.С, 6кА TX³ 4 040 26 LEGRAND шт. 3

II. Світлотехнічні вироби

Прожектор LED 60Вт, IP65 ДО72У-60 У1 ВАТРА шт. 4

Світильник LED на металевій трубі 45Вт, IP65 ДСП23-45-011 У1 ВАТРА шт. 6

Світильник LED накладний 60Вт, IP66 ДСП07У-60- 014 У2 ВАТРА шт. 2

 Коробка розподільча накладна 93х93х57 IP65 PS 99-6-m Spelsberg шт. 15

LED лампа 20W 6500K 220В E27 LED BL 80 90011735 DeLux шт. 6

IV. Кабельна продукція

Кабель з мідними жилами струмопровідними жилами, з ізоляцією і ТУ У 31.3-05758730-024-2002;

оболонкою з ПВХ-композиції зниженої пожежонебезпеки з низьким

димогазовиділенням. Робоча напруга до 660 В. Перетин жил:

 - 3х2,5 NYM-J LAPP WORLDWIDE м 15

 - 3х1,5 NYM-J LAPP WORLDWIDE м 210

V. Труби

Труба ПВХ гофрована з прот. 350Н ∅20 мм 91820 DKC м 15

Металлорукав з оцинкованої сталі ∅20 мм 667M2024 DKC м 210

Хомут стягнутий 2,5х200мм (100шт.) UHH200-D025-200-050 DKC уп. 3
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Формат A3Копіював:

#

Специфікація виробів, матеріалів та
обладнення

1 2

.С

Примітка:

Замовник має право запропонувати обладнання та марки кабелю інших виробників за умови еквівалентності
технічних характеристик.

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трубних млинів ПВІ
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Позиція Найменування і технічна характеристика Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання,,
виробу, матеріалу Завод виробник Одиниця

виміру Кількість Маса, кг Примітки

Хомут з майданчиком (100шт.) ХП 3,0х150 UHH61-3-150-100 ИЭК уп. 1

Тримач оцинкований односторонній d16 мм 53341 DKC уп. 2

Хомут металевий 1/2 дюйма 20-25 мм з гвинтом-шурупом і дюбелем VL PRO 1024220 Vital уп. 2

V. Заземлення

Штаба Б-4х40 ГОСТ 19903-74 м 30

Стандартний анкер з болтом L=60мм М8 СМ430850 ДКС шт. 30

Провід мідний неізальований, гнучкий, переріз ГОСТ 26437-85
(для заземлення

підставки під дозатори)

- 1х25 мм2 МГ Энергопром м 6

Кінцевик мідний з хвостовиком 10,5мм з отвором під гвинт 8мм без ізоляції,
перетином 25мм 2F8U ДКС шт. 24

Болт з шестигранною головкою, М8х50 М8х50 CM020850 ДКС шт. 24

Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування М8 М8 CM100800 ДКС шт. 24

Шайба 8 М8 CM120800 ДКС шт. 24

Пружина шайба М8 шт. 12
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